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J Огнетушители, размещенные в коридорах)

проходах, не должны препятствовать
безопасной эвакуации людей. Огнетlтпители
следует располагать на видньIх местах вблизи
от вьIходов из помещений на высоте не более
1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо
в специальньж подставках из негорючих
материалов, исключающих падение или
опрокидывание,
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4. Руководитель организации не обеспечил
наличие знаков пожарной безопасности,
обозначающих в том числе пути эвакуации и
эвакуационные выходы, места р€вмещения
аварийно-спасательных устройств и
снаряжения.
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5 На объекте защиты отсутствуют ручные
пожарные извещатели, которые должны
устанавливаться на путях эвакуации в местах,
доступных для их включения при
возникновении пожара.

Основание: ст. 4-6; ст. 54;
ст. 81; ст, 8З п.п. 9
Федерального Закона Ns
123_Фз.
п. 1З.lз СП 5.13130.2009
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проведение испытаний систем оповещения и

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленrъIй срок является
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерации обязацность по рй устранению.

При несогласии с ук;ванныминарушениямитребованийпожарнойбезопасности и (или) сроками ш( устранениrI
физические и юридиЕIеские лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном
закOнодатеЛьствоМ РоссийскоЙ ФелерациИ для оспариВаниrI неноРмативныХ гIравовыХ актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, должностных лиц.

ПроверкУ вьшолнеЕия предписаниЙ по устраIrению нарушений требований пожарной
безопасности цланируется провести в рап{ках внепланового мероприятия по Еадзору в 4-м кврртале
202t r.
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В соответствии со статьей 38 Фелерального закона от 21 лекабря1994 г. N 69-ФЗ "О похарной безопасности''
ответственЕость за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполцительной власти;
р}ководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользOваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители

оргаrпваций;
лица, В установленНом порядке н€вначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в цределах их компет9нции.
ответственНость за нарушение требованиЙ пожарной безопасности дIя квартир (комнат) в домах государственного,

муниципarлЬного и ведомственного жLшищного фонла возлагается на ответственных квартиросъемщиков иJIи
арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующlдл договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по городу Ельцу.
Елецкому. Измалковском)ч " Становлянском)z
и Долгор}тсовскому районам
унд и Пр Гу Мчс России по Липецкой области
Богданов С.В.
iдолrность, Фамялйя. инициалы rcс}дарfiвеняого

инспектора по лохарному надзору)

м.л.п. <*>
u 25 ll Щ 2021' г.

Предписание для а)

заведующий МБДОУ
"Солнышко" с. Измалково

Ширинкина Ольга Николаевна
1лоlжшь. фмшпя, иниша,lы)

2a2L г.// /1.л ,./

l,ttJar{ila

;tl:1
г

,t г,1


